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Prifbericht Nr. 2596/21/1
Bakteriologische Trinkwasseruntersuchungen geméag TrinkwV i.d.F. vom 19.06.2020

Die Untersuchung der am 04.08.2021 durch Herrn Wiedemann, Gemeinde Gablingen, eingelieferten
Wasserproben ergab folgenden Befund:

Untersuchungsbeginn: 04.08.2021 Untersuchungsende: 06.08.2021 Lufttemperatur (°C): +15
Entnahmestellen Leitff_sih»gkert Probenahme Koloniezahl Esqheﬁmia coli und
[Probenahmeverfahren bei 25"5: Tempr ("Cy | Aussehen in 1 mi* coliforme Bakterien
DIN EN I1SO 19458 (2006-12) Zweck a] (pScm’) Uhrzeit in 100 mi*™

bei +22°C
Hahn am Brunnenkopf des Brunnens 1 von 359 + 10,3 |farblos, 0
Gablingen (Brunnen 1 — ZWV Gablingen) klar bel +36°C 0
Kennz. Wasserfassung: 4110 7530 00012 0

(8.40 h)

(Probe-Nr. 17.907/21)

bei +22°C
Hahn am Brunnenkopf des Brunnens 2 von 367 + 10,1 |farblos, 0
Gablingen (Brunnen 2 — ZWV Gablingen) klar bei +36°C 0
Kennz. Wasserfassung: 4110 7530 00015 0

(8.25 h)

(Probe-Nr. 17.908/21)
* TrinkwV § 15 Abs.1c (Agar-Nahrboden) ** DIN EN I1SO 9308-1 :2017-08 (CCA)

Beurteilung:

Die untersuchten Wasserproben entsprechen nach MafRgabe des bakteriologischen Untersuchungs-
ergebnisses zum Untersuchungszeitpunkt den Anforderungen gemaR Anlage 1 Teil | (zu § 5 Abs. 2),
Ifd.Nr. 1 sowie gemal Anlage 3 (zu § 7), Ifd.Nr. 5, 10 und 11 der Trinkwasser-Verordnung vom
21. Mai 2001 (TrinkwV) i.d.F. vom 19.06.2020.

Vs P = '_A"
- Ca\
/ 2\

(DI’/G. Scheller, Laborleitung)

Die Analysendaten bezichen sich ausschliefilich auf die Priifgegenstiinde. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.
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Prifbericht Nr. 2596/21/2: Kurzuntersuchung von Trinkwasser gemaR der Verordnung zur Eigen-
uberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigeniberwachungsverordnung — EUV)

Die Untersuchung der am 04.08.2021 eingelieferten Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer:
Entnahmetag:
Einlieferungstag:
Untersuchungsbeginn/-ende
Probenbezeichnung:

Kennzahl der Wasserfassung:

Herr Wiedemann, ZWV Gablingen
04.08.2021, 8.40 Uhr
04.08.2021
04.08.2021 / 23.08.2021

Hahn am Brunnenkopf des Brunnens 1 von
Gablingen (Brunnen 1 — ZWV Gablingen)
4110 7530 00012

Parameter Ao anite Einheit | SCMUSSEl | yethogen

1. Féarbung farblos 1026 |

2. Tribung, Bodensatz klar 1031 |

3. Geruch 0.B. 1042 DEVS 121971

4. Wassertemperatur +10,3 %G 1021 | owmeswsn-cer

5. elektrische Leitfahigkeit (bei 25 °C) 359 pSecm’ | 1081 | owevzmsimsn-ca

6. pH-Wert (bei 14,9 °C) 7,86 1061 | oneNIso10s31204-C5
7. Sauerstoff, gelost 9,2 mg O/l 1281 | oNiSo 17288 21812-G2%

8. Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks 43) 3,57 mmol/l 1472 | onassna00s 2172

9. Sé&urekapazitat bis pH 8,2 (Ksg») -- mmol/l 1476 | oNmmans 2172

10. Basekapazitat bis pH 8,2 (Kg g 5) 0,13 mmol/l 1477 | ON3Bs0e20s12-+41

11. Calcium (Caz+) 47,0 mg/l 1122 | DNENISD 172942201701 -E 291
12. Magnesium (Mg”) 17 mg/l 1121 | DINENISO 172642201701~ € 29
13. Natrium (Na") 2,4 mg/| 1112 | oneniso s 220m01-£ 29
14. Kalium (K+) <0,5 mg/| 1113 ' DINENISO 172542201701 - E 29)
20. Chlorid (CI 2,9 mg/l 1331 | DN ENISO 1030412008070 20
21. Sulfat (8042') 14,5 mg/ 1313 [ onenso 10304-1:200807 -0 20
22. Nitrat (NO3) 8,0 mg/I 1244 | DN EN1S0 103041200807 D 20
26. geloster organischer Kohlenstoff (DOC) <0,5 mg/l 1624 | annCna
29. Koloniezahl bei 22°C 0 in 1ml 1783 | o 15.0s fcAgaNavbocen)
30. Koloniezahl bei 36°C 0 in 1ml 1780 | ko 150t Agaiavbocen)
31. Escherichia coli 0 [in100ml | 1781 | onevsomosi ooy
32. coliforme Keime 0 in 100 ml 1782 | owensomm1 2o
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Die Analysendaten beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.



Labor Dr. Scheller GmbH, 86167 Augsburg
Blatt — 2 — zum Schreiben vom 14.09.2021 unser Zeichen: 2596/21/2

*) im Unterauftrag durch akkreditierte Untersuchungsstelle, siehe anhdngenden Priifbericht Nr. 131471/02/10 des
Zweckverbandes Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft StiidwWest vom 20.08.2021

Probenahmeverfahren:

Mikrobiologie: DIN EN ISO 19458 (2006-12) Zweck a
Chemie: DIN ISO 5667-5 — A 14 (2011-02) — Stichprobe
Beurteilung

Die in der entnommenen Trinkwasserprobe vorstehend zum Untersuchungszeitpunkt ermittelten
chemischen und mikrobiologischen Analysendaten entsprechen — soweit dort festgelegt — den
Anforderungen geméal Anlage 1 (Teil 1), Anlage 2 (Teil |) sowie Anlage 3 der Trinkwasser-Verordnung
vom 21. Mai 2001 (TrinkwV) i.d.F. vom 19.06.2020.

Alle Ubrigen, vorstehend ermittelten Parameter liegen in fir Trinkwasser normalen Bereichen.

. Séheller, Laborleitung)

E-Mail/SEBAM: Staatliches Gesundheitsamt Augsburg
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ZV Landeswasserversergung * WW Langenau » 89129 Langenau Auftr.-Nr. 00131471-02_(LW) Seite 10/26
Priifbericht 131471/02/10

Probennahmezeitptinkt

Probeneingang 06.08.2021

Probennehmer Probenehmer Labor Dr. Scheller

Probenahmeverfahren

Probenbezeichnung Proben-Nr. 17.907/21

Labornummer 131471/02110

Untersuchung von Trinkwasser
Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV

Calcium 47.0 mg/L DIN EN 180 17294-2;2017-01
Magnesium 17 mg/L DIN EN 1SO 17294-2:2017-01
Natrium 2,4 mg/L 200 DIN EN ISO 17284-2:2017-01
Kalium <0,5 mg/L DIN EN 180 17294-2:2017-01
Probeneingangstemperatur 14,4 °C DIN 38404-4:1976-12

Untersuchungsdauer: 06.08.2021 - 20.08.2021

Dieser Prufbericht wurde geprift und freigegeben, er ist ohne Unterschrift giiltig.

Langenau, den 20.08.2021

Laboraemeinschaft SiidWest

Sabine Junginger

{Leiterin Org. Spurenanalytik)

Zweckverband

Wassenwverk Lanaenau
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Ihre Zeichen Thre Nachricht vom

=5 Priifbericht Nr. 2596/21/2a
Bestimmung von Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmitteln und deren
Metaboliten gemaf Auflagen Wasserwirtschaftsamt bzw. Gesundheitsamt

2l,596/ 21/2a (17.097/21) 1\4.‘99.202 1/ors

Inser Zeichen ugsburg, den

Die Untersuchung der am 04.08.2021 eingelieferten Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer: Herr Wiedemann, ZWV Gablingen
Entnahmetag: 04.08.2021, 8.40 Uhr
Einlieferungstag: 04.08.2021
Untersuchungsbeginn/-ende 10.08.2021 / 03.09.2021
Probenbezeichnung: Hahn am Brunnenkopf des Brunnens 1 von
— Gablingen (Brunnen 1 — ZWV Gablingen)
Kennzahl der Wasserfassung: 4110 7530 00012 |
Temperatur (°C) Wasser: + 10,3 Luft: + 15
Probenahmeverfahren: DIN ISO 5667-5 — A 14 (2011-02) — Stichprobe

Bestimmung von Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmitteln und deren
Metaboliten gemaB Auflagen Wasserwirtschaftsamt bzw. Gesundheitsamt
(in Fremdvergabe durch akkreditierte Untersuchungsstelle)

Parameter und Ergebnisse siehe anhangendem Prifbericht Nr. 131523/02/02 des Zweckverbandes
Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft SiidWest vom 03.09.2021.

Beurteilung:

In der vorgelegten Wasserprobe konnten zum Untersuchungszeitpunkt die Parameter gemaB
anhangendem Prifbericht des Zweckverbandes Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft Siid-
West nachgewiesen werden Die gemaB Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil 1, Ifd.Nr. 10 der Trinkwasser-
Verordnung vom 21.05.2001 (TrinkwV) i.d.F. vom 19.06.2020 festgelegten Grenzwerte von
0,00010 mg/I je einzelne Substanz sind eingehalten.

4. G. Scheller, Laborleitung) ' ' \ E-Mail/SEBAM: Staatliches Gesundheitsamt Augsburg

-\,
4

Seite 1 von 1

Die Analysendaten bezichen sich ausschlieBlich aufdie Pl'iif'gcgensliil\du:. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmune.
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Priifbericht 131523/02/02

Probennahmezeitpunkt

Probeneingang 10.08.2021

Probennehmer Probenehmer Labor Dr. Scheller

Probenahmeverfahren DIN ISO 5667-5 - A 14 (2011-02)

Probenbezeichnung Proben-Nr. 17.907/21

Labornummer 131523/02/02

Untersuchung von Trinkwasser
Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV

PBSM mittels GC-MS Bayern 2020
Chlorthalonil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN I1SO 10695:2000-11
Cypermethrin < 0,00005 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Deltamethrin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Flumioxazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Kresoxim-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN I1SO 10695:2000-11
lambda-Cyhalothrin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Picoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Triadimenol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN 1SO 10695:2000-11
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
PBSM LC-MS Bayern 2020
2-Hydroxyatrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Aclonifen < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Amidosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Atrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Azoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Boscalid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bromacil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Carbendazim < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chloridazon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chlormequat < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chlortoluron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clomazone < 0,00002 ma/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clothianidin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cyflufenamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cymoxanil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cyproconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desethyl-Desisopropyl-Atrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin (Desethylsi- | < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
mazin)
Desethylterbuthylazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desmedipham <0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Difenoconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Diflufenican < (0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimefuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethenamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethoat < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethomorph < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Diuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Epoxiconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Ethidimuron < 0,00002 - mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Ethofumesat < 0,00002 - mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Laborgemeinschaft SiidWest Zweckverband Wasserwerk Langenau
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor
Bodensee-Wasserversorgung und der ({ DAKKS Sitz- Stuttgart 89129 Lanaenau
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Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV
Fenpropidin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fenpropimorph < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flazasulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flonicamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Florasulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluazinam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flufenacet < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluopicolide < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluopyram < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flurtamone < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flusilazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Imazalil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Imidacloprid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
lodosulfuron-methy! < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Iprodion < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Isoproturon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Isoxaben < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Lenacil < 0,00002 mag/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mandipropamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mesosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metalaxyl < 0,00002 mag/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metamitron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Methiocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metolachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metosulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metribuzin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Napropamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metsulfuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Myclobutanil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Nicosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Penconazol < 0,00002 mg/L 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Pendimethalin < 0,00002 _mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pethoxamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Picolinafen < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pinoxaden < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pirimicarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prochloraz < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propamocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propiconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propoxycarbazon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propyzamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Proguinazid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prosulfocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prothioconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pyrimethanil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pyroxsulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinoclamin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinoxyfen < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Rimsulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Simazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Spiroxamine < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Laborgemeinschaft SiidWest Zweckverband Wasserwerk Langenau
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor
Bodensee-Wasserversorgung und der « DAKKS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau




ZV Landeswasserversorgung « WW Langenau « 89129 Langenau

Auftr -Nr. 00131523-01_(LW)

Seite 7/20

Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV
Tebuconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tebufenpyrad < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Terbutylazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tetraconazole < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thiacloprid < 0,00002 mg/lL 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thiamethoxam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thifensulfuron-methy! < 0,00002 ma/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Topramezone < 0,00002 _mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triasulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tribenuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Trifloxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triflusulfuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triticonazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tritosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
2,6-Dichlorbenzamid < 0,00002 mg/L DIN 38407-36:2014-09
PBSM LC-MS saure Herbizide Bayern 2020
2,4-D < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bentazon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bromoxynil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clodinafop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clopyralid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dicamba < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fenoxaprop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluazifop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluroxypyr < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Haloxyfop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
loxynil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
MCPA < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mecoprop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mesotrione < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Picloram < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinmerac < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Sulcotrione < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triclopyr < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Summe n.n. mga/L 0.0005 -
PBSM Glyphosat/Glufosinat Bayern 2020
Glufosinat < 0,00002 mg/L 0,0001 LW-PV C 130:2021-01
Glyphosat < 0,00002 mg/L 0,0001 LW-PV C 130:2021-01
Summe n.n. mag/L 0,0005 -
Probeneingangstemperatur 15,6 °C DIN 38404-4:1976-12

Untersuchungsdauer: 10.08.2021 - 03.09.2021

Dieser Prifbericht wurde geprift und freigegeben, er ist ohne Unterschrift giltig.

Langenau, den 03.09.2021

Laborgemeinschaft SiidWest
Kooperation der Laboratorien der
Bodensee-Wasserversorgung und der

{l DAKKS

Joachim Méanner
(Leiter klass. Phys.-chem. Analytik)

Zweckverband
Landeswasserversorgung
Sitz: Stuttaart

Wasserwerk Langenau
Betriebs- und Forschungsiabor
89126 | anaanau



Labor Dr. Scheller

Lebensmittel-, Wasser- und Umweltanalysen

Lebensmittelchemische und chemisch-physikalische Analysen,
mikrobiologische Untersuchungen, Gutachten, Beratungen,
Betriebsiiberwachungen, HACCP-Konzepte, Schulungen

Labor Dr. Scheller GmbH - Am Mittleren Moos 48 - 86167 Augsburg

Gemeinde Gablingen
Rathausplatz 1

86456 Gablingen

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Labor Dr. Scheller GmbH

Sitz Augsburg-AG Augsburg, HRB-Nr.1922]
Geschiftsfiihrer:

Dr. rer. nat. Gerhard Scheller

Staatlich gepriifter Lebensmittelchemiker

Offentlich bestellter und vereidigter
Sachverstindiger fiir Lebensmittel,
Bedarfsgegenstinde und Trinkwasser
Privater Sachverstindiger fiir die
Wasserwirtschaft

Amitlich zugelassener Sachverstindiger
fiir die Untersuchung von Gegenproben
Zugelassen fiir mikrobiologische
Untersuchungen nach § 44 IfSG
Untersuchungsstelle nach § 15 TrinkwV
AQS-Labor mit Zertifikat AQS 07/090/03

Akkreditiertes Priiflabor gem. DIN EN ISO/IEC 17025
DAKkS-Registriernummer: D-PL-19230-01-00

Augsburg, den

2596/21/3 (17.098/21) 14.09.2021/ors

Prifbericht Nr. 2596/21/3: Kurzuntersuchung von Trinkwasser gemaf der Verordnung zur Eigen-
uberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigentberwachungsverordnung — EUV)

Die Untersuchung der am 04.08.2021 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer: Herr Wiedemann, ZWV Gablingen
Entnahmetag/Uhrzeit: 04.08.2021, 8.25 Uhr
Einlieferungstag: 04.08.2021
Untersuchungsbeginn/-ende 04.08.2021 / 23.08.2021
Probenbezeichnung: Hahn am Brunnenkopf des Brunnens 2 von

Gablingen (Brunnen 2 — ZWV Gablingen)
Kennzahl der Wasserfassung: 4110 7530 00015
Parameter :\,T'Ee i Einheit S':::_Lu:]:f" Methoden
1. Farbung farblos 1026
2. Trubung, Bodensatz klar 1031
3. Geruch 0.B. 1042 ' peveizien
4. Wassertemperatur + 10,1 PC 1021 | ON3BM 75 12-C 42
5. elektrische Leitfahigkeit (bei 25 °C) 367 pSecm’’ 1081 | owezmswssii-cs
6. pH-Wert (bei 14,5 °C) 7,82 1061 | oneniso10s3 02045
7. Sauerstoff, gelost 9,7 mg O,/ 1281 | owiso 17288 1a12-625
8. Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks 43) 3,52 mmol/| 1472 | onsssas iz 2
9. Saurekapazitat bis pH 8,2 (Ks 5 ;) - mmol/l 1476 | onswemesiz-mz
10. Basekapazitat bis pH 8,2 (Kg g ) 0,16 mmol/l 1477 | onaseans12-r41
11. Calcium (Cab) 48,0 mg/! 1122 | DIVENISO 172842201701 - £ 207
12. Magnesium (Mg®") 18 mg/l 1121 | onensoimsezonor-emn
13. Natrium (Na") 2,4 mg/| 1112 | DNENISO T2 2201701 -£ 2
14. Kalium (K") <0,5 ma/l 1113 | owveniso 22201701 -£ 207
20. Chlorid (Ch) 3,4 mg/! 1331 DIN EN SO 103041200807 -0 20
21. Sulfat (80742'7) 14,2 mg/| 1313 | DINENISO 1000412009070 20
22. Nitrat (NOs) 7,9 mg/I 1244 | onvENis0 1030412008070 20
26. geloster organischer Kohlenstoff (DOC) <0,5 mg/! 1524 | onexusnnsos-n3, oz
29. Koloniezahl bei 22°C 0 in 1 mi 1783 Trokwd § 15 Abs. e (Agar-Naivboden)
30. Koloniezahl bei 36°C 0 in  1ml 1780 | T 15t rgratocen
31. Escherichia coli 0 in 100 ml 1781 | onsvisosust amrasces)
32. coliforme Keime 0 in 100 ml 1782 | onBvisoses1 2078 (coy

Seite | von 2

Die Analysendaten bezichen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.



Labor Dr. Scheller GmbH, 86167 Augsburg
Blatt — 2 — zum Schreiben vom 14.09.2021 unser Zeichen: 2596/21/3

*) im Unterauftrag durch akkreditierte Untersuchungsstelle, siehe anhdangenden Priifbericht Nr. 131471/02/10 des
Zweckverbandes Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft StidWest vom 20.08.2021

Probenahmeverfahren:

Mikrobiologie: ~ DIN EN ISO 19458 (2006-12) Zweck a
Chemie: DIN ISO 5667-5 — A 14 (2011-02) — Stichprobe
Beurteilung

Die in der entnommenen Trinkwasserprobe vorstehend zum Untersuchungszeitpunkt ermittelten
chemischen und mikrobiologischen Analysendaten entsprechen — soweit dort festgelegt — den
Anforderungen geméal® Anlage 1 (Teil 1), Anlage 2 (Teil 1) sowie Anlage 3 der Trinkwasser-
Verordnung i.d-F. vom 19.06.2020.

Alle Ubrigen, vorstehend ermittelten Parameter liegen in fir Trinkwasser normalen Bereichen.

E-Mail/SEBAM: Staatliches Gesundheitsamt Augsburg

gem. § 1 VPSW 2010

e e e e ————————

Seite 2 von 2
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Priifbericht 131471/02/11
3 Probennahmezeitpunkt

Probeneingang 06.08.2021

Probennehmer Probenehmer Labor Dr. Scheller

Probenahmeverfahren

Probenbezeichnung Proben-Nr. 17.908/21

Labornummer 13147110211

Untersuchung von Trinkwasser
Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV

Calcium 48,0 mg/L DIN EN I1SQO 172984-2:2017-01
Magnesium 18 mg/L DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Natrium 2.4 mg/L 200 DIN EN ISO 17204-2:2017-01
Kalium <0,5 mg/L DIN EN 180 17294-2:2017-01
Probeneingangstemperatur 14,4 °C DIN 38404-4:1976-12

~~  Untersuchungsdauer: 06.08.2021 - 20.08.2021

Dieser Prufbericht wurde geprift und freigegeben, er ist ohne Unterschrift giltig. .

Langenau, den 20.08.2021 Sabine Junginger
(Leiterin Org. Spurenanalytik)

Laboraemeinschaft StidWest e Iweckverband Whaeceamrwvark | anoenan



Labor Dr. Scheller

Lebensmittel-, Wasser- und Umweltanalysen

Lebensmittelchemische und chemisch-physikalische Analysen,
mikrobiologische Untersuchungen, Gutachten, Beratungen,
Betriebsiiberwachungen, HACCP-Konzepte, Schulungen

'"’G@fﬁ‘émﬁb"@gblmb@ﬁ' leren Moos 48 - 86167 Augsburg
Rathausplatz 1

86456 Gablingen

Ihre Zeichen Thre Nachricht vom

Priifbericht Nr. 2596/21/2a

Labor Dr. Scheller GmbH

Sitz Augsburg-AG Augsburg, HRB-Nr.19221
Geschiiftsfithrer:

Dr. rer. nat. Gerhard Scheller

Staatlich gepriifter Lebensmittelchemiker

Offentlich bestellter und vereidigter
Sachverstiindiger fiir Lebensmittel,
Bedarfsgegenstinde und Trinkwasser
Privater Sachverstindiger fiir die
Wasserwirtschaft

Amtlich zugelassener Sachverstiandiger
fiir die Untersuchung von Gegenproben
Zugelassen fiir mikrobiologische
Untersuchungen nach § 44 IfSG
Untersuchungsstelle nach § 15 TrinkwV
AQS-Labor mit Zertifikat AQS 07/090/03

Akkreditiertes Priiflabor gem. DIN EN ISO/IEC 17025
DAKKS-Registriernummer: D-PL-19230-01-00

2596/21/3a (17.098/21) 14.09.2021/prs

Augsburg, den

Bestimmung von Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmitteln und deren
Metaboliten gemaB Auflagen Wasserwirtschaftsamt bzw. Gesundheitsamt

Die Untersuchung der am 04.08.2021 eingelieferten Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer: Herr Wiedemann, ZWV Gablingen
Entnahmetag/Uhrzeit: 04.08.2021, 8.25 Uhr
Einlieferungstag: 04.08.2021
Untersuchungsbeginn/-ende 04.08.2021 / 03.09.2021

Probenbezeichnung:

Hahn am Brunnenkopf des Brunnens 2 von

— Gablingen (Brunnen 2 — ZWV Gablingen)

Kennzahl der Wasserfassung: 4110 7530 00015

Temperatur (°C) Wasser:

Probenahmeverfahren:

Luft. + 15

DIN ISO 5667-5 - A 14 (2011-02) — Stichprobe

Bestimmung von Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmitteln und deren
Metaboliten gemaB Auflagen Wasserwirtschaftsamt bzw. Gesundheitsamt

(in Fremdvergabe durch akkreditierte Untersuchungsstelle)

Parameter und Ergebnisse siehe anhdangendem Prifbericht Nr. 131523/02/03 des Zweckverbandes

Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft StidWest vom 03.09.2021.

Beurteilung:

In der vorgelegten Wasserprobe konnten zum Untersuchungszeitpunkt die Parameter geméaB
anhdngendem Prifbericht des Zweckverbandes Landeswasserversorgung — Laborgemeinschaft StidWest
nachgewiesen werden Die gemaB Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil 1, Ifd.Nr. 10 der Trinkwasser-Verordnung
vom 21.05.2001 (TrinkwV) i.d.F. vom 19.06.2020 festgelegten Grenzwerte von 0,00010 mg/l je einzelne

Substanz sind eingehalten.

)
]

Dr. G. Scheller, Laborleitung)

a /

/
,/) 4
-
A
J. yere\e

Scite 1 von |

< |E-Mail/SEBAM: Staatliches Gesundheitsamt Augsburg

Die Analysendaten beziehen sich ausschlieBlich auf die T’Fhﬁ:‘cgcnstﬁndc, Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.
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Prifbericht 131523/02/03

Probennahmezeitpunkt

Probeneingang 10.08.2021

Probennehmer Probenehmer Labor Dr. Scheller

Probenahmeverfahren DIN ISO 5667-5 - A 14 (2011-02)

Probenbezeichnung Proben-Nr. 17.908/21

Labornummer 131523/02/03

Untersuchung von Trinkwasser
Parameter Ergebnis rEinheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV

PBSM mittels GC-MS Bayern 2020
Chlorthalonil < (0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Cypermethrin < 0,00005 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Deltamethrin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Flumioxazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Kresoxim-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
lambda-Cyhalothrin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN ISO 10695:2000-11
Picoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN 1SO 10695:2000-11
Triadimenol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN EN 1SO 10695:2000-11
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
PBSM LC-MS Bayern 2020
2-Hydroxyatrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Aclonifen < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Amidosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Atrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Azoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Boscalid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bromacil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Carbendazim < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chloridazon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chlormequat < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Chlortoluron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clomazone < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clothianidin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cyflufenamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cymoxanil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Cyproconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desethyl-Desisopropyl-Atrazin < 0,00002 ma/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin (Desethylsi- | < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
mazin)
Desethylterbuthylazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Desmedipham < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Difenoconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Diflufenican < 0,00002 mag/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimefuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethenamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethoat < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimethomorph < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dimoxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Diuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Epoxiconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Ethidimuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Ethofumesat < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Laborgemeinschaft SidWest Zweckverband Wasserwerk Langenau
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor
Bodensee-Wasserversorgung und der (( DAKKS Sitz' Stuttgart 89129 Langenau
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Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV
Fenpropidin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fenpropimorph < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flazasulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flonicamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Florasulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluazinam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flufenacet < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluopicolide < 0,00002 mga/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluopyram < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flurtamone < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Flusilazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Imazalil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Imidacloprid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
lodosulfuron-methy| < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Iprodion < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Isoproturon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Isoxaben < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Lenacil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mandipropamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mesosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metalaxyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metamitron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Methiocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metolachlor < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metosulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metribuzin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Napropamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Metsulfuron-methy! < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Myclobutanil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Nicosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Penconazol < 0,00002 mg/L 0,1 DIN 38407-36:2014-09
Pendimethalin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pethoxamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Picolinafen < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pinoxaden < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pirimicarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prochloraz < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propamocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propiconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propoxycarbazon < 0,00002 mag/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Propyzamid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Proquinazid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prosulfocarb < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Prothioconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pyrimethanil < 0,00002 mag/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Pyroxsulam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinoclamin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinoxyfen < 0,00002 mag/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Rimsulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Simazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Spiroxamine < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Laborgemeinschaft SiidWest Zweckverband Wasserwerk Langenau
Kooperation der Laboratorien der Landeswasserversorgung Betriebs- und Forschungslabor
Bodensee-Wasserversorgung und der « DAKKS Sitz: Stuttgart 89129 Langenau
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Parameter Ergebnis Einheit Grenzwert Priifverfahren
TrinkwV
Tebuconazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tebufenpyrad < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Terbutylazin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tetraconazole < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thiacloprid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thiamethoxam < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Thifensulfuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Topramezone < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triasulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tribenuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Trifloxystrobin < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triflusulfuron-methyl < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triticonazol < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Tritosulfuron < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Summe n.n. mag/L 0,0005 -
2,6-Dichlorbenzamid < 0,00002 mg/L DIN 38407-36:2014-09
PBSM LC-MS saure Herbizide Bayern 2020
2,4-D < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bentazon < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Bromoxynil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clodinafop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Clopyralid < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dicamba < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fenoxaprop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluazifop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Fluroxypyr < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Haloxyfop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
loxynil < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
MCPA < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mecoprop < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Mesotrione < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Picloram < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Quinmerac < 0,00002 mag/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Sulcotrione < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Triclopyr < 0,00002 mg/L 0,0001 DIN 38407-36:2014-09
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
PBSM Glyphosat/Glufosinat Bayern 2020
Glufosinat < 0.00002 mg/L 0,0001 LW-PV C 130:2021-01
Glyphosat < 0,00002 mg/L 0,0001 LW-PV C 130:2021-01
Summe n.n. mg/L 0,0005 -
Probeneingangstemperatur 15,6 °C DIN 38404-4:1976-12

Untersuchungsdauer: 10.08.2021 - 03.09.2021

Dieser Prifbericht wurde geprift und freigegeben, er ist ohne Unterschrift gultig.

Langenau, den 03.09.2021
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